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MEMORIAL DESCRITIVO PORTAS E JANELAS  
 
Obra – Fase final obra de construção de uma Escola (S.E.I.) no Jardim Ipê, 
neste Município. 
 
1.0 - JANELAS BASCULANTES 
Montante ferro T de 1 ”1/4 x 1/8 
Divisões interna horizontal e vertical ferro T 1” x 1/8 
Divisões entre basculantes perfis Z simples 28mm x 15mm x 15mm x 1/8 
(será soldado no montante e não nos basculantes) 
Basculantes em ferro cantoneira 3/4 x 1/8 
Pingadeira nas laterais ferro chato 5/8 x 1/8 e nas divisões centrais ferro chato 
1”x 1/8 
Varão da alavanca ferro chato 3/4 x 1/8 
 
3.0 - PORTAS DE FERRO DE CORRER 
Travessa horizontal superior tubo 90mm x 30mm x 1,5mm, 
Trilho superior G 60mm x 30mm x 3mm, 
Tampa do trilho 80mm x 1,5mm, 
Montante perfil cadeirinha 80mm x 65mm x 30mm x 1,5mm, 
Almofada 415mm x 400mm x 30mm x 1,5mm, 
Divisões da altura de ferro T 1”x 1/8, 
Trilho inferior embutido na almofada, 
Mata junta U com 37mm x 20mm x 1,5mm, 
Folga soldada embaixo da almofada da parte fixa de ferro chato 1”1/4 x 3/8. 
Fechadura Interna “Referência Pado 450” 
 
4.0 - PORTAS DE ALUMINIO PARA BOX – TIPO VENEZIANA 
Porta interna de alumínio - completa – tipo veneziana – para Box – nos 
padrões de exigibilidade séria 30.  
Perfil 40 x 25 
Medindo 0,60 x 1,90 m 
Contendo cada uma: 01 trincho; 03 dobradiças reforçadas e 02 batentes para 
fixação em divisórias de granito. 
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Observação: As portas constantes do item 4.0 deverão ser confeccionadas 
conforme necessidade do local, devendo as empresas efetuarem a vistoria “in 
loco” para confecção das mesmas sob medida. 
O que se refere aos itens 1.0, 2.0 e 3.0, deverão ser confeccionados conforme 
necessidade do local, devendo as empresas efetuarem a vistoria “in loco” para 
confecção das mesmas sob medidas, devendo ainda serem entregues com a 
aplicação do respectivo fundo para ferragens. 
Segue em anexo 03 (três) croquis das portas, vitros e porta de correr. 
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