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 TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO/RERRATIFICAÇÃO 
  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 
PROCESSO Nº 1189/2024 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I NO BAIRRO SAN MARINO, NESTE MUNICÍPIO. 
 
I - O Edital da licitação em epígrafe fica retificado, passando a ter a redação conforme 
segue: 
 
Subitem 8.6.4 – Da Qualificação técnica alínea “c)” e Termo de referência: 

 
Onde se lê: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leia-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funil Expurgo Hospitalar  un 

 Central para oxigênio, ar comprimido medicinal  un 

Tinta látex antimofo em massa M2 

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm 

- classe C 
M2 

Revestimento em porcelanato esmaltado  M2 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi 

e poliéster 
M2 

Laje pré-fabricada unidirecional em viga 

treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de 

concreto de 25 MPa 

M2 

Concretagem M3 

Armação CA50 KG 

Tinta látex antimofo em massa M2 

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm 

- classe C 
M2 

Revestimento em porcelanato esmaltado  M2 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi 

e poliéster 
M2 

Laje pré-fabricada unidirecional em viga 

treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de 

concreto de 25 MPa 

M2 

Concretagem M3 

Armação CA50 KG 
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Subitem 8.6.4 – Da Qualificação técnica, alínea “e)” e Termo de referência:  

 
Onde se lê: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Leia-se: 
 

 

 

 

 

 

II - Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação. 

Piracaia, 12 de março de 2025. 
 
 
 
 

    André Henrique Rogério 
Prefeito 

Funil Expurgo Hospitalar  un 1 

 Central para oxigênio, ar comprimido medicinal  un 1 

Tinta látex antimofo em massa M2 707,50 

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - 
classe C 

M2 353,00 

Revestimento em porcelanato esmaltado  M2 170,00 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster 

M2 192,00 

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em 
EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa 

M2 133,00 

Concretagem M3 69,2 

Armação CA50 KG 1934 

Tinta látex antimofo em massa M2 707,50 

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - 
classe C 

M2 353,00 

Revestimento em porcelanato esmaltado  M2 170,00 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster 

M2 192,00 

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em 
EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa 

M2 133,00 

Concretagem M3 69,2 

Armação CA50 KG 1934 


		2025-03-12T14:12:37-0300
	ANDRE HENRIQUE ROGERIO:29744716843
	Eu sou o autor deste documento




