
CÁLCULO POPULACIONAL - 2º PAV.   

P= POPULAÇÃO = 160
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 2UN 

C= TABELA 1 - PORTAS E ACESSOS = 100
N = 160 / 100 =  1,60

2,00 x 0,55 = 1,10m
PARA LOTAÇÃO DE 160 PESSOAS É NECESSARIO
PORTAS E ACESSOS COM 1,10 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(PORTAS E ACESSOS)
CÁLCULO POPULACIONAL - 2º PAV.   

P= POPULAÇÃO = 160
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 3UN 

C= TABELA 1 - PORTAS E ACESSOS = 75
N = 160 / 75 =  2,13

3,00 x 0,55 = 1,65m
PARA LOTAÇÃO DE 160 PESSOAS É NECESSARIO
ESCADAS E RAMPAS COM 1,65 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(ESCADAS E RAMPAS)

CÁLCULO POPULACIONAL - 1º PAV.   

P= POPULAÇÃO = 153
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 2UN 

C= TABELA 1 - PORTAS E ACESSOS = 100
N = 153 / 100 =  1,53

2,00 x 0,55 = 1,10m
PARA LOTAÇÃO DE 153 PESSOAS É NECESSARIO
PORTAS E ACESSOS COM 1,10 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(PORTAS E ACESSOS)
CÁLCULO POPULACIONAL - 1º PAV.   

P= POPULAÇÃO = 153
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 3UN 

C= TABELA 1 - PORTAS E ACESSOS = 75
N = 153 / 75 =  2,04

3,00 x 0,55 = 1,65m
PARA LOTAÇÃO DE 153 PESSOAS É NECESSARIO
ESCADAS E RAMPAS COM 1,65 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(ESCADAS E RAMPAS)

CÁLCULO POPULACIONAL - SAÍDA  

P= POPULAÇÃO = 424
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 5UN 

C= TABELA 1 - PORTAS E ACESSOS = 100
N = 424 / 100 =  4,24

5,00 x 0,55 = 2,75m
PARA LOTAÇÃO DE 424 PESSOAS É NECESSARIO
PORTAS E ACESSOS COM 2,75 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(PORTAS E ACESSOS)
CÁLCULO POPULACIONAL - SAÍDA   

P= POPULAÇÃO = 424
N= P/C =

N= UNIDADES DE PASSAGENS = 6UN 

C= TABELA 1 - ESCADAS E RAMPAS = 75
N = 424 / 75 =  5,65

6,00 x 0,55 = 3,30m
PARA LOTAÇÃO DE 424 PESSOAS É NECESSARIO
ESCADAS E RAMPAS COM 3,30 m DE LARGURA
PORTANTO O LOCAL ATENDE A IT 11/2019

(ESCADAS E RAMPAS)
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PLANTA DE CONSTRUÇÃO -  2º PAVIMENTO
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branco fosco, tampo e prateleiras em granito. Portas em
compensado naval, revestido em laminado melaminico branco.
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ELEVADOR
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RESPONSÁVEL PELO USO
Prefeitura Municipal de Boituva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:                  E-4 ESCOLA PROFISSIONAL EM GERAL                                              

RUA CORONEL EUGÊNIO MOTTA, PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO 

PROPRIETÁRIO:            PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

RESP. PELO USO:         PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

RESP. TÉCNICO:           RACHEL P. VERGUEIRO OLIVEIRA

ÁREA DO TERRENO:       

ESC: 1:100

ÁREA CONSTRUÍDA:     1590,80m²

Prefeito: Edson Marcusso

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 02/02

CAU:       A50220-0

 Rachel P. Vergueiro Oliveira   CAU: A50220-0
RRT N.º:  SI11740157I00CT001    
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Edificação

LOCAL:
BOITUVA/ SP
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Link de validação de assinaturas: https://assinador.4rtec.com.br/verificacao.aspx, código: 3e95be4b-4f9c-4fd6-b0ce-12dc9261aa27
Assinado por EDSON JOSÉ MARCUSSO  (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
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